
【スチームファン式加湿器のスケール除去方法】        三菱重工冷熱㈱ 

加湿器をご愛顧頂き、ありがとうございます。 

加熱筒にスケールがこびりついた場合、 

スケールを除去するために「重曹」をご使用頂くとスケール成分内の 

カルシウムを柔らかくする事が出来、スケールを除去しやすくなります。 

ご使用方法の概略について、次のようにご案内いたします。 

ご用意いただくもの 

  ①重曹（食品用）  ②水を入れる容器  ③歯ブラシ  ④ティッシュペーパー 

スケール除去方法 

① 重曹水を準備する。 

・容器に重曹２０ｇ（計量用小さじ５ｇ×４杯）を入れ、 

お湯を２００ｍｌ注ぐ。 

   ・泡が出るのでゆっくり入れ、よく溶かして下さい。 

 ②乾いた蒸発布（濡れている場合はよく洗った後、乾かす）を 

用意し、蒸発布を重曹水に十分浸します（火傷にご注意下さい） 

③加湿器の「天板，給水タンク，ダクト」を取り外します。 

④加熱筒に被せてある「蒸発布」を取り外し、 

「重曹水に浸した蒸発布」を加熱筒に被せます。 

⑤加熱筒の上部（黒い部分）を「ティッシュペーパー 

（３～４枚くらい）」で覆います。 

⑥「残った重曹水」を加熱筒の上部から、 

蒸発布全体に行き渡る様にゆっくり流し込みます。 

⑦「ダクト，水を入れた給水タンク，天板」を取り付け、加湿器を３０分程運転します。（連続モード） 

※重曹を含んだ蒸気を吸込むと「気分が悪くなる」場合がありますので、十分換気を行ってください。 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

⑧加湿器の運転を「停止」した上で電源プラブを外し、１０分程放置します。 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

⑨「天板，ダクト，給水タンク，蒸発布，ティッシュペーパー」を外します。  

※加熱筒部は、まだ熱さが残っていますので火傷をしないようにご注意下さい。 

⑩加熱筒に付着しているスケールを、歯ブラシでこすり落とします。 

  ・白い部分はカルシウムですので、歯ブラシに水を 

つけながらこすってください。 

  ・歯ブラシで取れない部分は、歯ブラシの柄の部分 

（プラスチック）でこすってください。 

  ※スケールを除去する際に、金属類は傷が付くため 

使用しないでください。 

  ※手の荒れやすい方は、キッチン用手袋をご使用下さい。 

⑪加湿器の水槽部の水を捨て、内部をきれいに洗い、 

蒸発布をぬるま湯で揉み洗いします。 

⑫加湿器内部の水を拭き取った後、「蒸発布，ダクト，給水タンク， 

天板」を取り付けます。 

※スケールの落ちが悪いときは、上記を繰り返してください。  

 

 

 

 


