
(1)電磁弁の動作一覧� (2)圧力開閉器設定値一覧� (4)サーミスタ機能�

注（1）　電磁弁は励磁a開，無励磁a閉。�
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： ３.２４開/２．６５閉MPa〔保護用〕�
： ２．７９閉/２．２６開MPa〔高圧制御（Hzダウン）〕�
： ２．５０閉/２.１１開MPa〔高圧ダウン制御〕�
： １．６７閉/１．８６開MPa〔高圧アップ制御〕�
： ０．１５閉/０．２5開MPa〔低圧アップ制御〕�

(3)圧力調整弁設定値一覧�
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： 低外気冷房用， 除霜制御用�
： 除霜制御用�
： 吐出管温度制御用�
： ドーム下温度制御用�
： 暖房ファンコントロール�
： 冷房時のフロスト防止�
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●上記分流コントローラは個別分流�
コントローラの場合を示します。�
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(5)分流コントローラ電磁弁動作一覧�
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